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PRUFBERICHT
Auftragsnr. 103659
Analysennr, 224185 Trinkwasser
Auftrag GWV mittleres Ennstal - Gemeinde Ternberg Herbstuntersuchung
Probeneingang 11.09.2009
Probenahme 10.08.2009
Probenehmer HERBERT ORTNER
Kunden-Probenbezeichnung HS Ternberg .
Frobenahmestelle-Bezeichnung Al Kiiche
AnlageniD 15171010GWV mittleres Ennstal - Gemeinde Ternberg
Witterung vor der Probenahme Trocken
Witterung wihrend d.Probenahme Trocken
Bezeichnung Anlage GWV mittleres Ennstal - Gemeinde Ternberg
Offizielle Entnahmestellennr, o7
Bezeichnung Entnahmestelie Netzprobe Schulstrafie
Angew. Wasseraufbersitungen keine
Misch-oder Wechselwasser JA
Riickschiufh Qual. beim Verbrauch JA
Rickschiulk auf Grundwasser NEIN

Chemisch-technische und hygienische Wasseranalyse

TWY TWW
304/2001 3042001
Parameter-  Indikator-

Einhait Ergebnis Best.-Gr. werle warlsa  Methode

Sensorische Priifungen

Geruch (vor Ort) geruchlos “ sensorisch

Geschmack organcleptisch {vor Ort) geschmacklos #| sensorisch B

Farbung (vor Ort) farblos, klar, nhrle] 3 sensorisch

- Bodensatz

Physikalisch-chemische Parameter .

Temperatur (vor Ort) 'c | 18,7 25 |ON ME&16 |

Leitfahigkelt bei 20 *C (vor Orf) uSiem 488 5 2500 |EN 27888 bel 20°C

pH-Wert {var Ort) 7.5 04 6,5 - 9.5% DIN 38404-C5

Lufttemperatur (vor Ort) °C 17 ON MB616

Séurekapazitét bis pH 4,3 mmol/l 552| 0,05 EN IS0 9963-1

Calcium (Ca) mag/l 94,4 01 | 400 ™EN ISO 11885

Magnesium (Mg) B {mafl 16,2 041 150 "™ EN ISO 11885

Cyanide leicht frelsstzbar magfl <0,0050| 0,005 0,05 EN ISO 14403 (DEV-D6)

Ammanium (NH4) mg/l <0,05| 0,05 | 05 FENISO11732

Chiorid (C1) ma/l 57| 1 | 200 "|ENISO 10304-1
Landgaricht Walks GaeschifisRihner
FM: 207 355§ Dr. Paul Wimmer
sl VAT-I0-Nr.: Dr. Helmut Deschausr
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AGROLAB J’

Umweltlabor

Ley ruppe
Dr. Axel Begert GmbH o
Ringstralie 11, 4672 Bachmanning, Austria
Tel: +43 (07735) 6823, Fax; +43 (07735) 68595
eMail: officei@begert.al
Diatum 30.08.2008
Kundennr, 10026838
Seite 9 von 19
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WV TWY
a04/2001  304/2001
Parameter-  Indikator-
Einheit Ergebnis Best-Gr. warls werte  Mathode
Nitrat {(NO3) ‘mg/i 11,7/ 1 50 |EN ISD 10304-1 _|
Sulfat (SO4) mag/l 63| 1 250 2[EN ISO 10304-1 .
Bromat (BrO3) mgl <0,010] 001 | 0025 | Hausmethode
Nitrit (NO2) mgll <0,02| 0,02 01 " ENISO 13395
Fluarid (F) magfl <0,05| 0,05 1,5 EN IS0 10304-1
Orthophasphat (o-PO4) mg! <0,040| 0,04 0,3 '¥|EN IS0 15681-1 (DEV-D45)
Natrium (Na) mg/l 400 05 200 |ENISO 11885
Falium (k) mgil 213 0,5 50 " EN IS0 11885
Triibung {Labor) NTU =1,0 1 Y EN IS0 7027 (DEV-C2)
SAK 254 nm m-1 21| 0.1 DIN 38404-C3
SAK 436 nm (Farbung, quant.) m-1 <0,50| 05 0.5 "[ENISO 7887 (DEV-C1)
Berechnete Werte
Hydrogencarbonat gyl 334 1 =keing Angaba>
Mitrat/50 + Mitrit/3 mg/| 0,241 1 <keing Angabe>
Summe Erdalkalien mmaolf| 3,00 berechnet
Carbonatharte “dH 15,5 0,2 berechnet |
(Gasamihérte *dH 16,9) 0,1 >B,4 *| berechnet i
Gasférmige Komponenten N
[Sauerstoff (02) geltst [mgn ] 99 01 | [ 3 ™[EN 25813 |
Mikrobiologische Untersuchungen
Koloniezahl bei 22°C KBEAmI =10 10 100 [EM IS0 6222 nach 72 h
Koloniezahl bei 37°C KBEMmi <10 10 20 EN 150 6222 nach 48 h
Coliforme Keime (in 100 ml) nicht nachgewiesen 1 nn |EN IS0 9308-1
E. coli {im 100 mi} nicht nachgewiesen 1 nen EN 150 9308-1
Enterokakken {in 100 mi) nicht nachgewiesen| 1 Af ENISO7899-2
Ps. aeruginosa (in 100 mi) nicht nachgewiesen| 0 nn ONORM EN ISO 16266
Summarische Parameter
Oxidierbarkeit mg O/ 0,34| 025 5 '"MEMISO 8467
TOC mgl 1,5/ 04 3 9EN 1484
Hohlenwasserstoffe (gesamt) moy/l <0,01| 0.0 0,1 "|EN IS0 9377-2 (DEV H-52)
Schwermetalle und sonstige Metalle
Eisen (Fe) mg/| <0,01| 0,01 0.2 [ENISO 11885
Mangan (Mn) mg/l <0,005| 0,005 0,05 |ENISO 11885
Alumninium (Al) mal <0,01| 0,01 0.2 |ENISO 11885
Barium (Ba) mg/| 0,053 0.01 1 ™EMNISO 11885
Bor (B) - mgl <0020 002 | 1 'EN IS0 11885
Chrom (Cr) | mgd| =0,001 | 0,001 0,05 |EN IS0 11885 - USN
Nickel (Ni) mg/l <0,0010| 0,001 | 002 * ENISO 11885-USN
Kupfer (Cu) rrig| 0,0024| 0,00 2 M EM ISO 11885 - USN
Blei (Pb) g/l <0,0010 | 0,001 0,025 3] EN IS0 11885 - USN
Zink (Zn) gl 0,021 0,001 0,1 :gl EM IS0 11885 - USN
Antimaon (Sh) ma/l 0,0034 0,001 0,005 EN IS0 11885 - USN
Arsen (As) mg/i <0,0010| 0,001 | 0,01 EN 1SO 11885 - USN
Cadmium (Cd) mag/l <0,00020| 0,0002 | 0,005 EN ISO 11885 - USN
=elen (Se) mall =0,0010| 0,001 0,01 EN IS0 11885 - USN
Quecksilber (Ha) mgfl <0,00010| 0.0001 | 0,001 EN 1483
Landgerichi Wak Gaschiftafihner
FFod: 207 3551 Dr, Panil Wimmar
UsLAVAT-IDNr.; DOrr. Haimul Disschayer
AT U519 64303 Manfred Gattringer
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TWY WY
3042001 30452001
Parameler-  [Indikator-

Einheit Ergebnis  Best.-Gr. werte waerle  Methode

BTEX-Aromaten (und sonstige leichtfliichtige Aromaten) _
Benzol |mgn | <0,00050| 0,0005 | 0,001 | |DIN 38407-9 (DEV-F9) |
Leichtfliichtige Halogenkohlenwasserstoffe
Vinytehlorid mal <0,00020 | 0,0002 % EN IS0 10301
1,1-Dichlorethen mgl <0,0001 | 0,0001 | 0,0003 EN IS0 10301
1,2-Dichlorethan g/l <0,0005| 0,0005 | 0,003 EN ISO 10301
Tetrachlormethan mgil <0,00010| 0,0001 | 0,003 EN ISO 10301
Trichlorethen ma/l <0,00010| 0,0001 | 0,01 EN ISO 10301
Tetrachiorethen mg/l <0,00010 0.0001 | 0,01 EN ISO 10301 ]
Trichiormethan mag/l <0,000100 | 0,0001 EN ISO 10301
Bromdichiormethan mil <0,000100 | 0,0001 EN ISO 10301
Dibromchlormethan mgl <0,000100 | 0,0001 EN ISO 10301
Tribrommethan mg/l <0,000100 | 0.0001 EN 1SO 10301
Summe THM (Einzelstoffe) mgl n.n. 0,03 berechnet
Tetrachlorethen und Trichlorethen  |mg/l n.n. 0,01 berechnat
Polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK) -
Benzo{b)fluoranthen mg/l <0,0000050 | 0000005 EN ISO 17993 (DEV-F18)
Benzofk)fluoranthen mg/| <0,0000050 | 0,000005 EN ISO 17993 (DEV-F18)
Benzofalpyren g/l <0,0000050 | 0,000005 | 0,00001 EM IS0 17993 (DEV-F18)
Benzo(ghi)perylen mg/! <0,0000050 | 0,000005 EN ISO 17993 (DEV-F18)
Indeno(123-cd)pyren mg/| <0,0000050 | 0,000005 | ) |EN ISO 17983 (DEV-F18) |
PAK -Summe (TVO 1930) mg| n.n. | 0,0001 | Summe Einzetwerte TWV |
Pflanzenbehandlungs- und Schédlingsbekdmpfungsmittel
Desisopropylatrazin magfl <0,000050 | 0,00005 | 0,0001 EN IS0 10695 (DEV-F8)
Desethylatrazin ma/l <0,000050 | 0,00005 | 0,0001 EN ISO 10695 (DEV-F6)
Simazin mg/l <0,000050 | 0,00005 | 0,0001 EN IS0 10685 (DEV-FE)
Atrazin mig/l <0,000050 | 0,00005 | 0,0001 | EN 150 10695 (DEV-F&)
Propazin mag/l <0,000050 | 0,00005 | 0,0001 EN ISO 10695 (DEV-F6)
Terbuthylazin mg/l <0,000050 | 0,00005 | 0,0001 EN ISO 10695 (DEV-F6)
Sebuthylazin mgll <0,000050 | 0,00005 | 0,0001 EN IS0 10695 (DEV-F6)
Prometryn mg/l <0,000050 | 0,00005 | 0,0001 EN ISO 10695 (DEV-F6)
Terbulryn mg/l <0,000050 | 0,00005 | 0,0001 EN ISO 10695 (DEV-F6)
Cyanazin mg/| <0,000050 | 0,00005 | 0,0001 EN ISO 10695 (DEV-F&)
Triffraliit mg/l <0,000050 | 0,00005 | 0,0001 EN ISO 10695 (DEV-F6)
Alachior mg/l <0,000050 | 0,00005 | 0,0001 EN ISO 10695 (DEV-FE)
Orbencarb mg/| <0,000050 | 0,00005 | 0,0001 EN ISO 10695 (DEV-FE)
WMetolachior (R/S) mg/l <0,000050 | 0,00005 | 0,0001 EN ISO 10695 (DEV-F8)
WMstazachior mg/| <0,000050 | 0,00005 | 0,0001 EN ISO 10695 (DEV-FE)
Dicarmba  |mg/l <0,000050 | 0,00005 | 0,0001 EN ISO 11369 (DEV-F12)
Mecoprop (MCPF) mg/| <0,000030 | 0,00005 | 0,0001 EN ISO 11369 (DEV-F12) |
MCPA mg/l . <0,000030 | 0,00005 | 0,0001 EN IS0 11369 (DEV-F12) |
Dichlorprop (2,4-DP) mg/| <0,000030 | 0,00005 | 0,0001 EN ISO 11368 (DEV-F12) |
Bromoxynil ~ |mgll <0,000030 | 000005 | 0,0001 EN IS0 11369 (DEV-F12)
2 4-Dichiorphenox pessigsiure (2,4-D) mg/l <0,000030 | 0,00005 | 0,0001 EN IS0 11369 (DEV-F12)
MCPBR _ mgil <0,000030 | 0,00005 | 0,0001 EN ISO 11368 (DEV-F12)
%45 Trichiophenoxyessigativrs (245-T) | mghl <0,000030 | 0,00005 | 0,0001 EN ISO 11369 (DEV-F12)
Bentazon mg/l <0,000030 | 0,00005 | 0,0001 EN ISO 11369 (DEV-F12)

Landgarichi Waks Gaschilsfihrer

FM: 207 3850 Or. Peul Wimmer

Usl.AVAT-I0-Nr.: Dr., Hedmuil Dipschauer

AT U 519 84 303 Manfred Gafiringer



buron g/l <0,000050 | 0,00005 | 0,0001 EM 150 11369
CL 9673 mg/| <0,00010, 00001 | 0,0001 EN IS0 11389
Pyridat mg!l <0,00010| 0,0001 | 00001 EM 150 11369
Deltamethrin mgfl <0,000050 | 0,00005 | 0,0001 EN IS0 6468
Arnidosuifuron ma/l <0,00010 00001 | 0,0001 EN IS0 113889
Melsulfuron-Methy! [ma <0,00010| 0,0001 | 0,0001 EM 150 11389
Nicosulfuron [mgh <0,00010 | 0,0001 | 0,0001 EN ISO 11369
Prirmisuilfuron mg/l =0,00010| 00001 | 0,0001 EMN 150 11389
Rimsuifuron mg/l <0,00010] 0,0001 | 0,0001 |EN IS0 11389
Thifensulfuron-Methy! ma/l <0,00010| 00001 | 0,0001 EN IS0 11369
Triasulfuron mg/l <0,00010| 0,0001 | 0,0001 | EN ISO 11369
Triflusuffuron-methy! mg/l <0,00010| 0,0001 | 0,0001 EN IS0 11368
PSM-Summe mg/l n.n. 0,0008 Summe der Einzelwerie
Sonstige Untersuchungsparameter
Acrylamid mgfl Best. nicht erford,  0,0001 | 0,0001*" Hausmethode HPLC-
MSMS
Epichlorhydrin pgl Best. nicht erford, 01 <keine Angabe>
Isotope und radiolegische Untersuchungen
Gesamirichidosis mSwiahr 0,00 01 OMNORM S 5251:2005
Radium-226 Bag/l <0,04 Flilssigszintillation
. [Radium-228 Bafl <0,02 Flissigszintillation
Lancgericht Wek Geschiltstihrar
FN; 207 3551 D, Paul Wimmer
Ust AVAT-ID-he DOr, Heimul Deschauer
AT U519 84 303 Manfred Gatiringer










